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Rufer

Laboratoire d'analyse

Administration Communale de Haute-Sorne
Monsieur Jean-Bernard Vallat

Rue de la Fenatte 14

CH-2854 Bassecourt

Rapport d’analyse d’échantillon : 190708-2

Courchavon,le 8 avril 2019

N° de client 00098

N° de dossier 1900298

Nature de 'échantillon Eau

Nom du préleveur Grégory Jeannerat

Date de prélevement 26.03.2019

Date de réception 26.03.2019

Conditions météo Beau

Point de prélévement 190708 : Bassecourt, sortie station traitement

190709 : Bassecourt, Puits 1

190710 : Glovelier, sortie réservoir

190711 : Courfaivre, bout de réseau

190712 : Sceut, bout de réseau

190713 : Undervelier, sortie du réservoir

190714 : Undervelier, eau brute, chambre collectrice, source Metteneux
190715 : Undervelier, source les Corbets, a la source

190716 : Soulce, sortie station traitement

190717 . Soulce, eau brute

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu’elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques
dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélévements effectués par le client
n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Les résultats se limitent & U'échantillon tel que présenté a son arrivée au laboratoire. Pour plus
d'information, se reporter a nos conditions générales de vente. (] Analyses non accréditées (+*) Analyses accréditées et sous-traitées (¥rx)
Analyses non accréditées et sous-traitées.
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Rapport d’analyse d’échantillon :190708-2

MOD_504_002_15_00

26.03.2019

UFC/100 ml.

Heure de prélevement 09h30 10h00 08h40 10h00 08h20 10h20 10h30 10h45 10h45 10h30
Nombre de flacons 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2
Température °C 9 8 8 8 9 9 8 7.5 8.5 7
Traitement uv uv uv uv uv uv Brute Brute uv Brute

26032019 |

691 |

708

707

709

721

Escherichia Coli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entérocoques MOD 504 002 15 00 | 26.03.2019  UFC/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germes aérobies MOD_504_002_15_00 26.03.2019 UFC/ml 0 2 0 0 0 1 18 1 3 48

pH MOD_504_004_12_00 6.75 n/a n/a n/a n/a
Conductivité (20°C) MOD_504_004_12.00 | 26.03.2019 pS/cm 406 410 362 443 372 372 374 343 350 352
Turbidité MOD_504 004 20 01 | 26.03.2019 FNU 0.150 0.237 0.151 0.042 0.095 0.191 0.127 0.080 0.010 0.026
Carbone organique total (TOC) MOD_504_004 24 00 | 26.03.2019 mg C /L 1.1 n/a 0.68 n/a n/a 2.1 2.7 1.2 0.52 n/a
Ammonium MOD_504 004 16 02 27.03.2019 i mg NH*/l | <0.005 n/a 0.007 n/a n/a 0.008 0.030 <0.005 < 0.005 n/a
Alcalinité MOD_504_004_27 01 | 26.03.2019 °f 21.5 n/a 19.9 n/a n/a 20.8 21.0 18.9 19.4 n/a
Dureté totale Caleul 02.04.2019 °f 23.6 n/a 21.7 n/a n/a 22.6 22.5 20.5 20.6 n/a
Minéralisation totale Calul 06.04.2019 mg/! 389 n/a 345 n/a n/a 360 360 328 332 n/a
Calcium MOD_504 003 01 01 | 28.03.2019 | mg Ca™/l 88.5 n/a 84.8 n/a n/a 89.5 89.1 77.7 76.2 n/a
Magnésium MOD_504 003 01 01 | 28.03.2019  mg Mg/l 3.77 n/a 1.30 n/a n/a 0.752 0.682 2.69 3.95 n/a
Potassium MOD_504_003_01 01 | 28.03.2019 mg K*/L 1.11 n/a 0.261 n/a n/a 0.297 0.494 0.390 0.439 n/a
Sodium MOD 804 003 0101 | 28.03.2019 : mg Na*/l 2.25 n/a 0.647 n/a n/a 0.589 0.618 0.479 0.511 n/a
Chlorure MOD_504_004 25 00 | (06.04.2019 mg Cl/L 9.53 n/a 1.22 n/a n/a 1.65 1.92 0.948 1.67 n/a
Nitrite MOD_504_004 2500 06.04.2019 i mg NOy7/l 0.009 n/a < 0.005 n/a n/a <0.005 <0.005 <0.005 < 0.005 n/a
Nitrate MOD_504_004_25_00 06.04.2019 © mg NOz7/! 11.9 n/a 10.6 n/a n/a 6.96 6.90 7.67 7.79 n/a
Phosphate MOD_504_004 2500 | 06.04.2019 | mg PO,/ 0.023 n/a < 0.005 n/a n/a 0.078 <0.005 0.078 0.077 n/a
Sulfate MOD_504 004 2500 | 06.04.2019 | mg S04/l 9.82 n/a 3.54 n/a n/a 3.71 3.41 6.70 4.26 n/a
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Rapport d’analyse d’échantillon :190708-1

Pesticides dans les eaux MOD_504_001_02_50

Isoproturon <10 <10 <10 <10 <10 13
Chlorotoluron <10 <10 <10 <10 <10 <10

Diuron <10 <10 <10 <10 <10 <10

Atrazine, desisopropyl- <20 <20 <20 <20 <20 <20
Atrazine, desethyl- <10 <10 <10 <10 <10 <10
2,6-Dichlorobenzamide <20 <20 <20 <20 <20 <20
Terbuthylazine, desethyl- <10 <10 <10 <10 <10 <10
Chloridazon, methyl-desphenyl- <100 <100 <100 <100 <100 <100
Simazine <20 <20 <20 <20 <20 <20

Atrazine <10 <10 <10 <10 <10 <10

Propazine <10 <10 <10 <10 <10 <10
Terbuthylazine <10 <10 <10 <10 <10 <10

Diazinon <10 <10 <10 <10 <10 <10

Metribuzine <10 <10 <10 <10 <10 <10
Dimethenamide <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alachlor <10 <10 <10 <10 <10 <10

Prometryne <10 <10 <10 <10 <10 <10

Metalaxyl <20 <20 <20 <20 <20 <20

Terbutryne <10 <10 <10 <10 <10 <10

Bromacil <20 <20 <20 <20 <20 <20

Metolachlor <10 <10 <10 <10 <10 <10

Cyanazine <20 <20 <20 <20 <20 <20
Bentazone <100 <100 <100 <100 <100 <100

Metazachlor <10 <10 <10 <10 <10 <10
Metamitron <100 <100 <100 <100 <100 <100
Chloridazon <100 <100 <100 <100 <100 <100
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